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Data wykonania

05.08.2024
korekia audytu z dnia 11.09.2023

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsigwzigeie sluzace poprawie efektywnosci
energetycznej:

Ograniczanie strat ciepla w wyniku likwidacji
rurociggdw przesylu c.w.u. i modernizacji rurociggéw
¢.0. oraz zastapienie wezla grupowego wezlami
indywidualnymi w wybranych budynkach SM
Patronacka w Gdansku

Opis przedsigwzigoia stuzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej (max. 250 znakow):

Ograniczanie strat ciepla w wyniku likwidacji
rurociggéw przesylu c.w.u. i modernizacji rurociagéw
c.0, oraz zastapienie wezla grupowego wezlami
indywidualnymi w wybranych budynkach SM
Patronacka w Gdansku

Dane podmiotu, u ktérego bedzie
realizowane/zostalo zrealizowane®
przedsiewzigcie sluzgce poprawie efektywnosci
energetycznej, lub podmiotu upowaimionego

PGE Energia Ciepla S.A.
00-120 Warszawa, ul. Zlota 59

(numer PESEL albo nazwa)
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Parametry przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna ilosé energii finalnej KWhirok ) toe/tok
planowanej do zaoszczedzenia: **

Srednioroczna ilo$é energii pierwotnej KWhirok i toe/rok
planowanej do zaoszczedzenia: ™

Srednioroczna ilo$é zaoszezedzonej 372732 KWh/rok 32.049 toe/rok
energii finalnej: "™ ’

Srednioroczna iloéé zaoszczedzonej 410 005 KWh/rok 35254 toe/rok
energii pierwotnej: ™™ ’

Dane sporzgdzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imie i nazwisko: Tomasz Jaremkiewicz
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Nr telefonu: 604 443 003 audytor energetyczny ZAE Nr 1641
erhfikator eperpetycrny CH OCNER
; wpis Nr, 8380
Podpis: ;

* Niepotrzebne skreslié.
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** W przypadku planowanego przedsigwzigeia stuzacego poprawie efektywnosci energetyczne;.
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W przypadku zrealizowanego przedsigwzigeia stuzacego poprawie efektywnoscel energetyczne.
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