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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

Korekta 21.07.2026 t

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewzigeia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewzigcie shuzace poprawie
efektywnosci energetycznej:

Przedsigwziecia stuzace poprawie efektywnosci energetycznej w

zakresie ograniczen strat:

w sieciach cieptowniczych, w tym przez:

a) modernizacje i przebudowe sieci cieptowniczej przez:

- zmiang trasy przebiegu rurociagéw w celu
zmniejszenia ich dtugosci lub likwidacji zbgdnych
odcinkéw,

¢} zmiang parametréw pracy sieci cieptowniczej lub sposobu

regulacii tej sieci

Opis przedsigwziecia stuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej
(max. 250 znakow):

Ograniczenie strat ciepla w sieci cieplowniczej przez zmiang
parametréw pracy sieci cieplownicze] i sposobu regulacji przez
wykorzystanie nowego Zrodla ciepta Kopanina.

Dane podmiotu, u ktorego bedzie
realizowane-/ zostato zrealizowane”
przedsi¢wzigcie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej lub
podmiotu upowaznionego (numer
PESEL albo nazwaj:

Veolia Energia Poznan S.A.
ul. Energetyczna 3
61-016 Poznan
NIP: 777-00-00-755
REGON: 630956570

przedsiewzigcia stuzgcego poprawie
efektywnosci encrgetycznej**:

Planowana data rozpoczecia realizacji

Wyrazony w latach |
kalendarzowych okres
uzyskiwania
oszczednosci energii:

Data zakonczenia przedsiewzigcia
stuzacego poprawie efektywnosci
energetycznej* *¥:

19.04.2023 5 lat

Parametry przedsi¢wzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

energii pierwotnej***:

Srednioroczna ilodé energii finalnej N KWh/rok -

planowanej do zaoszczgdzenia**: _|

Srednioroczna iloé¢ energii pierwotnej KW h/rok ' toe/rok
_planowanej do zaoszczedzenia**:

Srednioroczna ilosé zaoszezedzonej 2368 385.61 KWhirok 203.643 toe/rok
_energii finalnej***; ’ ’

piednioretalui; igLzRdzoic) 1923129,115 | KWhiok | 165,359 toefrok

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imie 1 nazwisko:

Karolina Domazer-Chmura

Nr telefonu: 885 547 875

Podpis:
* Niepotrzebne skreslic.

*+ W przypadku planowanego przedsigwziccia shuzacego poprawie efektywnosci energetyczngj.
*2xW proypadku zrealizowanego przedsigwzigcia shizacego poprawie efektywnosel energelycznej.
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